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exist. PRIS
RVO F 16A P1

i39.1924;
(N)AYY-J 4x16 mm2 dl. 3 m

i42.15011;KOPOS 50 dl. 3 m

Novy Elektromerovy rozvadzac RE

 pre 1 odberatela

umiestneny na verejnepristupnom mieste

HP=V
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HP=K

ZÚ 0,000 00
KÚ 0,136 11
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29,40 - 37,38

8,20 - 37,80

14,10 - 37,80
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Š 15

LIPTOVSKÝ PETER

JAMNÍK

STOKA "S" - dĺ. 747,80 m

DN 300, PVC-U, KG SW, SN 10

STOKA "S" - dĺ. 747,80 m

DN 300, PVC-U, KG SW, SN 10

III/2359

OC CHRÁNIČKA č.3

D426x7 - dĺ. 15,60 m

 

SO-03  SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

STOKA "S2" - dĺ. 225,46 m

DN 300, PVC-U, KG SW, SN 10

STOKA "S3" - dĺ. 62,0 m

DN 300, PVC-U, KG SW, SN10

STOKA "S4" - dĺ. 93,0 m

DN 300, PVC-U, KG SW, SN 10

STOKA "S5" - dĺ. 80,0 m

DN 300, PVC-U, KG SW, SN 10

STOKA "S6" - dĺ. 99,0 m

DN 300, PVC-U, KG SW, SN 10

KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA SO-03
KANALIZAČNÁ ŠACHTA
ČERPACIA STANICA SPLAŠKOVÝCH OV
OC CHRÁNIČKA
PROFIL POTRUBIA (mm)
SKLON (% ) - DĹŽKA (m)

Š 31s

8,60 - 37,00
300

ČS

VEREJNÝ VODOVOD
VEREJNÁ KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ 
STAV KATASTRA C-KN
STAV KATASTRA E-KN

SO-01  KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY  (IBV "Jamnická vyhliadka" II., k.ú. Jamník)
SO-02  VODOVOD   (IBV "Jamnická vyhliadka" II., k.ú. Jamník)
SO-03  SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA  (IBV "Jamnická vyhliadka" II., k.ú. Jamník)

JESTVUJÚCI STAV:

NAVRHOVANÝ STAV:

LEGENDA:

VÝMERA STAV. POZEMKU
Č.OZN. STAV.POZEMKU
ULIČNÁ  ČIARA 
STAVEBNÁ  ČIARA  (URČUJE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI  RD)
PLOCHA PRE UMIESTNENIE RD (s dodržaním indexu zastavanosti 0,5)
HRANICA ZABEZPEČUJÚCA FUNKČNOSŤ BIOKORIDORU (určené TANAPom )
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21,60 - 25,50

33,40 - 50,00
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11,50 - 37,46
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45,70 - 28,42

15,70 - 28,01

32,30 - 56,01

10,40 - 55,99

13,00 - 52,99

Š 7d

Š 8d

Š 9d

d

Š 12

Š 13

Š 14

Š 15

Š 16

Š 10

Š 11

STOKA "D1" - dĺ. 57,0 m

DN 300, PVC-U, KG SW, SN10

STOKA "D4-1" - DĹ. 45,0 m

DN 300 - PVC-U, KG SW, SN10

VO
 1

300

300

300

300

30
0

300

69,90 - 36,61

65,20 - 17,65

92,00 - 12,50

72,80 - 12,50
69

,80
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2,5
7

69,80 - 30,00

30095,30 - 19,00

LIPTOVSKÝ PETER

JAMNÍK

VŠ1

SO-04  DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

400 (300, 200) - PVC-U, KG SW, SN10

STOKA "D" - dĺ. 448,67 m

DN 400 (300, 200) - PVC-U, KG SW, SN10

STOKA "D" - dĺ. 449,78 m

DN 300 - PVC-U, KG SW, SN10

STOKA "D3" - dĺ. 58,0 m

DN 300, PVC-U, KG SW, SN10

STOKA "D2" - dĺ. 58,0 m

DN 300, PVC-U, KG SW, SN10

STOKA "D4" - dĺ. 225,15 m

DN 300 - PVC-U, KG SW, SN10

SO-04  DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Š 31d

VŠ1
VO1

VO

8,60 - 37,00
300

SO-04  DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA  (IBV "Jamnická vyhliadka" II., k.ú. Jamník)

VÝHĽAD:

KANALIZAČNÉ POTRUBIE - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
PRÍPOJKA OD ULIČNÉHO VPUSTU
KANALIZAČNÁ ŠACHTA
VSAKOVACÍ OBJEKT
VSAKOVACIA ŠACHTA
VÝUSTNÝ OBJEKT
PROFIL POTRUBIA (mm)
SKLON (% ) - DĹŽKA (m)
PODZEMNÉ VEDENIE  VO
NOVÉ SVIETIDLO
NOVÁ SKRIŇA VEREJNÉHO OSVETLENIA
PORADIE, SLED FÁZ
NOVÁ PODZEMNÁ PRÍPOJKA NN
HLAVNÝ ROZVÁDZAČ CS
EXIST.SKRINA PRIS
NOVÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ
PLOCHA PRE SEPAROVANÝ ZBER

pretlak
dl. 9 m

Exist. PRIS 6.1 c.3

FeZn 30x4
dl. min. 20 m
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ING.ARCH. TATIANA NOSKOVÁ

INVESTOR

ING.ARCH. TATIANA NOSKOVÁ

INVESTOR

ING.ARCH. TATIANA NOSKOVÁ

REGIONÁLNY ROZVOJ LIPTOVA  spol. s r.o.
Ul. 1 mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš

ING.ARCH. TATIANA NOSKOVÁ

OBSAH KOORDINAČNÁ SITUÁCIA

VYPRACOVAL

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

HLAVNÝ  PROJEKTANT

FORMÁT

PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

ČÍSLO PRÍLOHY 

DÁTUM

MIERKA 1  : 500
A1

11/2021

NÁZOV STAVBY IBV " JAMNICKÁ VYHLIADKA " Č.ZÁKAZKY 01/2019

URBIA .s.r.o.
ŠTÚROVA 870/20
03101 LIPT. MIKULÁŠ

ČÍSLO KÓPIE

S

UV

IBV 31
677 m2

07/L1

ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV :

k.ú. Jamník

VÝŠKOVÝ  SYSTÉM : BVP     SÚRADNICOVÝ  SYSTÉM : S_JTSK

PLOCHA URČENÁ  PRE DETSKÉ IHRISKÁ  A  ŠPORTOVISKÁ  
PODĽA  SCHVÁLENEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENtÁCIE

893 m2

530 m2

675 m2

725 m2

680 m2

624 m2

828 m2

701 m2

625 m2

690 m2

615 m2

617 m2

626 m2

626 m2

592 m2

625 m2

493 m2

508 m2

616 m2

663 m2

816 m2

579 m2

579 m2

835 m2

601 m2

655 m2

749 m2

718 m2

884 m2

892 m2

681 m2

707 m2

709 m2

871 m2

676 m2

740 m2

700 m2

700 m2

672 m2

682 m2

835 m2

867 m2

668 m2

625 m2

625 m2

809 m2

683 m2

624 m2
624 m2

625 m2
625 m2

STOKA "S2-1" - dĺ. 45,0m

DN 300, PVC-U, KG SW, SN 10690 m2

968 m2

968 m2

759 m2

810 m2

1118 m2

611 m2

D 

SO 01    KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY
SO 02    VODOVOD 
SO 02.1  Vodovod - hlavná vetva
SO 02.2  Vodovod - rozvodná sieť
SO 03    SPLAŠKOVÁ  KANALIZÁCIA 
SO 03.1  Prečerpávanie splaškových vôd
SO 04    DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA
SO 05    OPTICKÉ VEDENIE (DUR)
SO 06    VEREJNÉ OSVETLENIE
SO 07    UMIESTNENIE IBV (DUR)

KÚ-0,335 47

KÚ-0,248 30

KÚ-0,097 40

KÚ-0,095 30

KÚ-0,092 00

KÚ-1,227 70ZÚ-0,000 00

ZÚ
-0

,00
0 0

0

KÚ-0,057 15

ZÚ-0,000 00

ZÚ-0,000 00

ZÚ-0,000 00

ZÚ-0,000 00

SO-02  VODOVOD

SO-02.2  VODOVOD - ROZVODNÁ SIEŤ

VB2

VB1

VB4

VB3

0,2

0,1

0,3

0,2

0,1

U+ZS

U+ZSU+ZS

U+ZS

U+ZS

U+ZS

VB46

VB45

VB44

VB43

RC (SafeTech RC), SDR17/PN10 - D110x6,6

VETVA "V1" - dĺ. 248,30 m

PE100 RC (SafeTech RC), SDR17/PN10 - D110x6,6

VETVA "V1-2" - dĺ. 92,0 m

PE100 RC (SafeTech RC), SDR17/PN10 - D90x5,4

VETVA "V1-4" - dĺ. 95,30 m

PE100 RC (SafeTech RC), SDR17/PN10 - D90x5,4

VETVA "V1-5" - dĺ. 97,40 m

PE100 RC (SafeTech RC), SDR17/PN10 - D90x5,4

VETVA "V1-3" - dĺ. 57,15 m

PE100 RC (SafeTech RC), SDR17/PN10 - D110x6,6

VETVA "V1-1" - dĺ. 335,47 m

PE100 RC (SafeTech RC), SDR17/PN10 - D110x6,6

VETVA "V1-1" - dĺ. 335,47 m

PE100 RC (SafeTech RC), SDR17/PN10 - D110x6,6

HP4=V

HP5=V

HP6=V

U+ZS

U+
ZS

HP2=K

U+ZS

HP3=V

HN10,143 52

HP1=V

LIPTOVSKÝ PETER

JAMNÍK

VETVA "V1-1" - dĺ. 335,47 m

PE100 RC (SafeTech RC), SDR17/PN10 - D110x6,6

KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY SO 01
ULIČNÁ  VPUST
VODOVODNÉ POTRUBIE - HLAVNÁ VETVA /VODOVOD SO-02
VODOVODNÉ POTRUBIE - ROZVODNÁ SIEŤ
PODZEMNÝ HYDRANT - VZDUŠNÍK
PODZEMNÝ HYDRANT - KALNÍK
NADZEMNÝ HYDRANT
VODOMERNÁ ŠACHTA
UZÁVER SO ZEMNOU SÚPRAVOU
HDPE CHRÁNIČKA
SMEROVÝ STĹPIK
ZMENA MATERIÁLU VODOVODU
ZMENA PROFILU VODOVODU

HN

HP=V

HP=K

VŠ
U+ZS

smer JAMNÍK

R7

R7

R7

R7

R7

R7

R7

R7

KOMUNIKÁCIA VETVA B

DĹ. 233,10 M

KOMUNIKÁCIA VETVA C

DĹ. 123,50 M

KOMUNIKÁCIA VETVA G

DĹ. 97,62 M

KOMUNIKÁCIA VETVA H

DĹ. 99,70 M

KOMUNIKÁCIA VETVA F

DĹ. 94,27 M

KOMUNIKÁCIA VETVA E

DĹ. 68,0 M

KOMUNIKÁCIA VETVA D

DĹ. 143,64 M

BET. CESTNÝ OBRUBNÍK

100x26x15

BET. CESTNÝ OBRUBNÍK

100x26x15

BET. CESTNÝ OBRUBNÍK

100x26x15

BET. CESTNÝ OBRUBNÍK

100x26x15

BET. CESTNÝ OBRUBNÍK

100x26x15

BET. CESTNÝ OBRUBNÍK

100x26x15

KOMUNIKÁCIA VETVA B

DĹ. 233,10 M

BET. CESTNÝ OBRUBNÍK

100x26x15

KOMUNIKÁCIA VETVA A

DĹ. 145,07 M

IBV " JAMNICKÁ  VYHLIADKA " k.ú. Jamník


